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RESUMEN:
En el presente proyecto se determinó el estudio de reemplazo de turbinas a contrapresión por moto-
res eléctricos de inducción para mejor el uso de energía eléctrica en la empresa caña brava. Reali-
zándose un balance de masa y energía para determinar la eficiencia de la caldera y planta termoeléc-
trica actual. Se calculo la nueva red de tuberías en mejora para la alimentación de vapor a las turbi-
nas de contrapresión, se dimensiono los generadores eléctricos trifásicos y conductores eléctricos 
en media tensión para el transporte de energía al transformador, el cual fue también dimensionado 
y seleccionado. Se dimensionó los motores eléctricos jaula de ardilla, variadores de velocidad para 
tener mejor controlabilidad de los molinos y picadoras y conductores eléctricos en baja tensión. El 
incremento de la eficiencia de caldera es de 8.08% y 3.78% de la planta termoeléctrica en condicio-
nes de mejora. El excedente de energía eléctrica para la venta al SEIN es de 1.45MW, obteniendo 
un ingreso anual de 2133936 N.S./año, si el precio preferencial a través de Osinergmin es de 60 
$/MWh. El periodo de retorno de la inversión es 0.33 años, a una tasa de 15% obteniendo un VAN 
igual a $10343191 y un TIR de 304%.
Palabras claves: Cogeneración, Eficiencia, Inducción, Planta termoeléctrica, Variador.
ABSTRACT:
In this project, it was determined the study of back pressure turbine replacement by electric motors of induc-
tion for the use of electrical energy in the company Cana Brava. A mass balance and energy to determine the 
efficiency of the currentthermoelectric plant and boiler. We calculated the new network of pipes in improve-
ment for the steam supply to the turbinebackpressure, modeled reflective the electric generators and electri-
cal conductors in medium voltage for the transport ofenergy to the transformer, which was also sizing and 
selected. Is modeled reflective the squirrel cage electric motors, variablespeed drives for better controllabili-
ty of the Mills and grinders and electrical conductors in low voltage.
The increase in the efficiency of boiler is of 8.08% and 3.78% of the thermoelectric plant in terms of impro-
vement. The electricenergy surplus for sale to the SEIN is 1.45MW, earning an annual income of 2133936 
N.S./year, if the preferential pricethrough Osinergmin is 60 $/MWh.The returns period of the investment is 
0.33 years, a rate of 15% obtaining a NPV equal to$ 10343191 and a IRR of 304%. 
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1. INTRODUCCIÓN:
La empresa Caña Brava perteneciente al Grupo 
Romero que se dedica exclusivamente a la produc-
ción de etanol a partir de la caña de azúcar. Cuenta 
con 9,400 hectáreas de caña, pero solamente hasta la 
actualidad tiene 6100 hectáreas tierras eriazas 
convertidas a tierras de cultivo, que son irrigadas 
por un sistema de goteo que permite utilizar de 
forma eficiente el agua del valle del Chira (Expe-
diente PB-E45: Mejoramiento y ampliación del 
servicio de agua del sistema de riego, extensión del 
Fundo San Vicente), en el departamento de Piura. El 
Ingenio tiene una capacidad de producción de 370 
mil litros de etanol por día, con una molienda de 
4300 toneladas diarias de caña. (http://www.cana-
brava.com.pe/). La empresa Caña Brava, en el área 
de molienda cuenta con 8 molinos y 4 picadoras de 
caña impulsadas por 6 turbinas a contrapresión las 
cuales consumen 65.13TM/h de vapor, produciendo 
en la actualidad una potencia mecánica de 3.9 MW, 
pero los molinos y picadores en conjunto solo 
consumen 3.17MW, debido a perdidas mecánicas en 
el sistema de transmisión. La potencia nominal de 
las turbinas es de 8 MW, las cuales no están operan-
do a sus potencias nominales.    
La planta desea ampliar su sembrío de caña hasta las 
9000 hectáreas, así mismo se necesitará instalar 
bombas hidráulicas para su irrigación, con extrac-
ción de agua del subsuelo, cuyo requerimiento es de 
2.9 MW de energía eléctrica para las bombas 
hidráulicas; la empresa evalúa la comprar de energía 
eléctrico al SEIN (servicio eléctrico interconectado 
nacional, la cual le impondría un costo unitario de 
0.075 $/KWh, con un costo anual de 1905300 $/año.
Debido a esta problemática la empresa evalúa el 
estudio de reemplazar las turbinas de vapor por 
motores eléctricos trifásicos de inducción jaula ardi-
lla, por lo que se tendría una mejor cogeneración de 
eléctrica, lo que permitiría cubrir la demanda de las
bombas y tener un excedente de energía eléctrica 
para venta al SEIN, por otro lado, el precio de 
compra de energía dado por Osinergmin es de 60 
$/MWh.
Teniendo en cuenta que en la actualidad la empresa 
Caña Brava cogenera su propia energía eléctrica a 
través de 2 turbogeneradores de 10.2MW con turbi-
na a contrapresión y 2.75MW con turbina a conden-
sación pura, los cuales ya están operando a sus capa-
cidades nominales; contando con 1 caldera acuotu-
bular de 60 bar y 450°C, la cual genera actualmente 
144.119 TM/h de vapor sobrecalentado, pero con 
una capacidad máxima de generación de 350 TM/h, 
actualmente la caldera consume 88.67 TM/h de 
bagazo.
2. CONTENIDO 
El fundamento teórico de nuestro estudio son  los 
principios de la termodinámica, transferencia de 
calor y eficiencia energética aplicados a la industria.
 
El caldero acuotubular tiene una capacidad de 350 
TM/h de vapor, utiliza el bagazo de caña como com-
bustible cuyo PCI es 7500 KJ/Kg, el agua entra a 
100°C y el aire a 90°C, los gases residuales salen a 
300°C. 
Los Turbogeneradores de contrapresión y condensa-
ción pura operan a sus capacidades nominales de 
10.2MW y 2.75MW cuya presión de entrada es de 
60 bar@ y a la salida de 1.15bar @ y temperatura de 
110°C en contrapresión y condensación a 0.5 bar@.
Las turbinas a contrapresión: Las 4 primeras tienen
una capacidad de nominal de 1.5MW y las 2 últimas
de 1MW, sus presiones a la entrada son de 20 bar@
y 320°C y a la salida es de 1.25bar@ y 190°C de 
temperatura.
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-Balance de masa y energía, [3].
-Rendimiento de una caldera acuotubular: [8].
Rendimiento de la planta termoeléctrica:
-Potencia mecánica o de eje: [5]
-Generador eléctrico:[4]
Análisis Hidráulico de Tuberías y accesorios 
deVapor: [3]
-Dimensionamiento de Tuberías:
-Número de cédula.
-Perdidas de calor en superficie desnuda: [2].
-Números adimensionales. [2].
Prandtl (Pr): 
Número de Reynolds:
Número de Nusselt.
Para transferencia interna.
Coeficiente de convección:[3].
El coeficiente de convección pared-medio ambiente, 
se calcula [1] 
                                                                ...(15)
-Potencia térmica de convección en superficie 
asilada:
Temperatura promedio entre el aislante:
-Transformador Trifásico: [4].
                                                                 ...(18)
Potencia Aparente:[4]
                                                     ...(19)
Intensidad eléctrica: [6].
Intensidad nominal.
                                                 ...(20)
Intensidad de diseño.
                                                     ...(21)
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Resistencia eléctrica:[6].
Reactancia inductiva e Impedancia:[6].
                                                   
                                                          ...(24)
Motor de inducción: 
Estos motores funcionan a una
velocidad constante, por su simplicidad, robustez y
bajo costo en su instalación y mantenimiento, es el
más utilizado en la industria. [7]. 
Periodo de retorno de la inversión:[9].
Tasa interna de retorno (TIR): [9].
3. RESULTADOS. 
De la ecuación 2, se obtuvo una eficiencia actual de 
la caldera de:
De la ecuación 3, se obtuvo un rendimiento de la 
planta termoeléctrica en condiciones actuales de:
De la ecuación 3, se obtuvo las potencias de eje o 
mecánica de las turbinas en condiciones actuales, 
las cuales se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 1: Resumen de las potencias mecánicas 
producidas por las turbinas.
Tabla 2: Resumen comparativo del vapor sobreca-
lentado de las T. C. en estado actual y mejora.
El excedente de energía eléctrica para venta al SEIN 
sería de 1.45MW.
De las ecuaciones 6, 7, 8 y 9; Se obtiene los nuevos 
diámetros nominales de las tuberías ASTM A192, y 
se muestran en la tabla 3. 
Tabla 3: Resumen de las dimensiones de las tube-
rías
en los diferentes tramos.
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De la ecuación 10 hasta la 17, se obtiene el espesor 
del aislante de la lana de roca mineral.
Tabla 4: Espesores del aislamiento en los diferentes
tramos.
Selección de motores eléctricos (DELCROSA), 
variadores de velocidad (ALLEY BRADLEY) y 
conductores eléctricos (AWG).
- Se seleccionó los motores trifásicos jaula de ardilla 
para los 2 primeros molinos los cuales muestran las 
siguientes características:
Pn=295KW, 6 polos,589.8 Amp., F.P.=0.79, tensión 
380v y eficiencia de 94.7%. 
- Se seleccionó los motores trifásicos jaula de ardilla 
para los molinos 3, 4, 7 y 8 los cuales muestran las 
siguientes características: Pn=330KW, 6 polos, 
662.1 Amp., F.P.=0.79, tensión 380v y eficiencia de 
95%. 
- Se seleccionó los motores trifásicos jaula de ardilla 
para los molinos 5 y 6 los cuales muestran las 
siguientes características: Pn=370KW, 4 polos, 
652.6 Amp., F.P.=0.89,
tensión 380v y eficiencia de 95.2%. 
- Se seleccionó los motores trifásicos jaula de ardilla 
para las picadoras 1, 2, 3 y 4 los cuales muestran las 
siguientes características: Pn=255KW, 8 polos, 
535.1 Amp., F.P.=0.77, tensión 380v y eficiencia de 
95%. 
- Los variadores seleccionados fueron 3, para un 
rango de potencia de 150 – 4100kw, tensiones de 
208 – 575 v, de 16 entradas y 16 salidas, con una 
velocidad mínima de 5 rmp, operan a 60Hz.
Selección de los generadores eléctricos (WEG), 
conductores eléctricos (INDECO) y Transforma-
dores (DELCROSA).
Para las Turbinas 1, 2, 3 y 4; Se seleccionó los gene-
radores trifásicos de las siguientes características: 
Carcasa 450, voltaje de 4160v, P Eléctrica=1500KW, 
4polos, 1800rpm, T op.= 125°C, F.P.= 0.8 y a 60 Hz. 
Para las Turbinas 5 y 6; Se seleccionó los generado-
res trifásicos de las siguientes características: Carca-
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Carcasa 400, voltaje de 4160v, PEléctrica =960KW, 
4polos, 1800rpm, T op.= 125°C, F.P.= 0.8 y a 60 Hz.
- Los conductores eléctricos en media tensión 
fueron:
 
Tabla 6: Características de los conductores eléctri-
cosen media tensión.  
- Se eligió 2 transformadores los cuales presentan 
las siguientes características: Pn=5MVA, F.P.= 0.8, 
Tensión=4.16/0.46KV y a 60 HZ.
 
•Nuevo consumo de combustible del caldero.
 
De la ecuación 1:
•El rendimiento del caldero en condiciones de
mejora será de:  62.45 %
• El rendimiento de la planta en mejora será de: 
• El beneficio útil será de: 
• Los costos de la inversión serán de:
El periodo de retorno de la inversión es de: 
Con una tasa de interés de 15 % en un periodo de 15 
años el TIR es de 304% con un VAN de $      
10,343,191.
4. DISCUSIONES:
- Se realizó un balance de masa y energía a la  planta 
termoeléctrica en condiciones actuales y se obtuvo 
un rendimiento de 47.23% y una eficiencia de la 
caldera de 54.37% en condiciones actuales. Paredes 
(2010), determinó el rendimiento de su planta 
termoeléctrica (Cartavio) fue de 58.5 %.
Siendo el rango aceptado técnicamente de 50% a 
70%, por lo que nuestros resultados están fuera de 
los rangos referido, lo cual se pretende mejorar y así 
poder acercarse al rango establecido. 
- Se determinó, que la potencia actual producida  por 
los turbogeneradores es de 10.2MW y 2.7MW, 
corroborando así los datos brindados por la empre-
sa; Cueva, Molina & Matute (2009), sigue los 
mismos lineamientos de cálculo teórico para obtener 
las potencias de sus turbogeneradores. Siendo estos 
aceptables según el autor Garcia Trasancos en su 
libro cogeneración y Chapman en su libro maquinas
eléctricas. 
- La potencia mecánica actual producida por  cada 
turbina es: TC 01=628.68925kw, TC 02=648.5 
248kw, TC 03= 754.6kw, TC 04=658.568kw, TC 
05=604.758kw y TC 06=604.758kw.
Cueva, Molina & Matute (2009), sigue los mismos 
lineamientos para obtener las potencias de sus 
turbogeneradores. Realizó el mismo cálculo para 
encontrar la potencia mecánica en los ejes de las 
turbinas, siendo aceptables según el autor Garcia 
Trasancos en su libro cogeneración. 
- El nuevo consumo de vapor demandado por  las 
turbinas a contrapresión en estado de mejora es 
133.5744TM/h, con un incremento de 68.4444Tm/h 
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con un incremento de 68.4444Tm/h con respecto del 
estado actual. La potencia producida por las turbi-
nasserá de 7.51MW teniendo un incremento de 
4.34MW y así obteniendo para la venta alSEIN un 
excedente de 1.45MW; Aguilar(2010), en su estudio 
siguió los mismosprincipios de cálculo para deter-
minar el nuevoconsumo de vapor de turbinas, por 
ende,generar e incrementar su potencia eléctrica 
yasí cubrir su demanda y tener un excedente deener-
gía eléctrica de 2.02MW para venta al SINAC. De 
esta manera son aceptables loscálculos realizados 
según el autor Cengel en su libro Transferencia de 
calor y masa, lo cual demuestra que nuestros cálcu-
los están bien fundamentados.
- Se cálculo y seleccionó una nueva red de  tuberías 
para un flujo másico de vapor de 212.5634TM/h en 
estado de mejora, para lo cual se encontró número 
de cedula, vida de tubería, diámetro nominal, aislan-
te, accesorios en general y estructuras; Cueva, 
Molina & Matute (2009), en su estudio calcularón 
su nueva red de tuberías de vapor sobrecalentado, 
siguiendo los mismos procedimientos de dimensio-
namiento. Todos estos basados en las teorías de 
Cengel en su libro Transferencia de calor y masa, 
Beltran Pulido en su tesis Conversión térmica de 
energía, Cao (Transferencia de calor en ingeniería 
de procesos), Fredman, Young y Semansky (Física 
universitaria) y Budynas, Richard y Keith (Diseño 
de ingeniería mecánica de shiley), los cuales son 
libros, tesis bien fundamentados.    
- Se dimensionó y seleccionó generadores  eléctri-
cos trifásicos de la marca WEG; Se seleccionó 2 
transformadores de 5MVA cuya tensión es 
4.160/0.460KV para una potencia aparente de 
9.4MVA; Los conductores eléctricos seleccionados 
fueron de la marca INDECO para media tensión. 
Aguilar (2010), en su estudio realizo mismo criterio 
para dimensionar y seleccionar generadores y siste-
ma eléctrico. Esté estudio fue basado en la teoría de 
García Trasancos en su libro Instalaciones eléctricas 
y del manual técnico en línea Cables y accesorios 
para media tensión. 
- El rendimiento de la planta termoeléctrica se  
incrementó en un 3.82% y la eficiencia de la caldera 
llego a un 62.45%. El consumo de combustible 
actual fue de 88.67TM/h de bagazo y el de mejora es 
130.7808TM/h, el cual se debe al incremento de la 
producción de vapor; Paredes (2010), en su estudio 
el incremento del rendimiento de su planta fue un 
18.7% y su flujo másico de combustible no se espe-
cifica, pero se basó en la misma teoría de cálculo, 
Las teorías tomadas fueron de Severns en su libro 
Energía mediante vapor o gas, y Cengel en su libro 
transferencia de calor y masa. La variación del 
rendimiento de la planta en mi caso salió, pero se 
siguió los mismos lineamientos establecidos en las 
teorías. 
- El benéfico útil fue 1874210.437 US$ /año yla 
inversión 616010.80 S$, así obteniendo un retorno 
de la inversión de 0.33 años, a una tasade 15% el 
VAN resulta ser $10343191 con unTIR de 304%, 
Aguilar (2010), su retorno de lainversión fue de 1.82 
años, a una tasa deinterés de 15% obtuvo un VAN 
de$1943879.07 y un TIR de 47%. Este estudio se 
desarrolló utilizando la teoría de Sullivan en su libro 
Ingeniería económica, lo quefundamenta que nues-
tros cálculos obtenidosson los correcto, aun cuando 
nuestrosresultados varíen considerablemente. 
5. CONCLUSIONES 
 
- Se realizó un balance de masa y energía y se deter-
minó que el rendimiento de la planta termoeléctrica 
es 47.27%, y la eficiencia de la caldera es 54.37% en 
condiciones actuales. 
- Los turbogeneradores están produciendo la misma 
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potencia eléctrica, 10.2 Mw y 2.75 Mw por ende, no 
hay perdidas y se corrobora los datos brindados por 
la empresa. 
- Las potencias mecánicas actuales producidas por 
las turbinas son: TC 01=628.68925kw, TC 02=648. 
5248kw, TC 03= 754.6kw, TC 04=658.568kw, TC 
05=604.758kw y TC 06=604.758kw. 
- Se determinó que el nuevo consumo de vapor por 
las turbinas a contrapresión que es de133.544TM/h 
y se tiene un excedente de energía eléctrico de 
1.45MW para la venta al SEIN. 
- Se utilizó tuberías ASTM A192 sin costura, aisla-
miento de lana de roca mineral, estructuras ASTM 
perfil en H, juntas de dilatación lineal, válvulas 
compuerta y cimientos, debido a que el flujo másico 
de vapor se incrementó para generar más energía 
eléctrica ver cuadros13, 14 y 15. 
- Se seleccionó motores eléctricos de inducción 
jaula de ardilla de la marca DELCROSA para una 
tensión de 380v, para el accionamiento de molinos y 
picadoras; Generadores Trifásicos de la marca WEG 
modelo GTA20, de 4.16KV y 1800rpm de 4 polos; 
Variadores de velocidad de la marca ALLEN 
BRADLEY modelo POWER FLUX700, para 
tensiones de (208-575) V con 16 entradas y 16 
salidas, su velocidad mínima de rotación es 5 rpm. 
- Después de hacer el cálculo respectivo se pasó a 
seleccionar los Generadores Trifásicos de la marca 
WEG modelo GTA20, de 4.16KV y 1800rpm de 4 
polos; dos transformadores trifásicos de Sn =5MW, 
marca delcrosa con un voltaje de 4.16KV/0.46KV y 
culminando con la selección conductores eléctricos 
en media tensión, modelo N2XSY de 3.6/6kv y 
N2XSY de 6/10kv en unión tripolar de en marca 
INDECO. 
- El nuevo rendimiento de la planta termoeléctrica 
se incrementó en un 51.05% y su consumo de com-
bustible es 130.7808TM/h de bagazo. 
- El periodo de retorno de la inversión es 0.33 años, 
a una tasa de 15% obteniendo un VAN igual a 
$10343191 y un TIR de 304%. 
6. RECOMENDACIONES:
- Se debe verificar mediante un cálculo técnico el 
funcionamiento de cada turbogenerador y así verifi-
car que estos estén funcionando a sus potencias 
nominales.  
- Tener en cuenta en la selección de tuberías el 
número de cedula sea la adecuada a utilizar. 
- Se debe seleccionar los motores de acuerdo con la 
carga demandada.
- Los variadores de velocidad deben trabajar al 
mismo voltaje que los motores y así evitar, cualquier 
falla futura. 
- Los generadores eléctricos trifásicos, se deben 
seleccionar de acuerdo con la potencia mecánica de 
la turbina y en el mayor voltaje posible para evitar 
pérdidas de potencia en el transporte de energía. 
- El transformador debe seleccionar con el voltaje de 
alta de acuerdo con la tensión de entrada y en baja de 
acuerdo con las tensiones a utilizar por las cargas. 
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